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RZUT PODDASZA

3-1  POKÓJ

3-2  POKÓJ

3-3  KORYTARZ

3-4  ŁAZIENKA

3-5   ŁAZIENKA

3-6  POKÓJ

3-7  KORYTARZ ANTRESOLA

3-8  HALL

3-9  ŁAZIENKA

3-10  ŁAZIENKA

3-11  ŁAZIENKA

3-12  ŁAZIENKA

3-13  ŁAZIENKA

3-14  ŁAZIENKA

3-15  POKÓJ

3-16  POKÓJ

3-17  POKÓJ
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3-143-133-123-113-103-9

3.2
3.1 20°C 1634 W
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805 W
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670 W
1806 W
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20°C
20°C

1800 W
1892 W

3.4
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24°C
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720 W
720 W

3.10
3.11

24°C
24°C

805 W
805 W

3.12 24°C 805 W
3.13 24°C 805 W
3.14 24°C 805 W
3.15 20°C 900 W
3.16 20°C 1170 W
3.17 20°C 1000 W

3.19
3.18 20°C 1000 W

3.20
20°C
20°C

1000 W
1000 W

3.21 20°C 1206 W

SROMOWCE WYŻNE, POWIAT NOWOTARSKI
25407

SZKOLNY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ORLE GNIAZDO"

SROMOWCE WYŻNE

Projektant: inż. Grzegorz Knap
upr. MAP/0323/PWOS/07

Lokalizacja:

Działka:

Inwestycja:

Inwestor:

WYKONAWCZY
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INSTALACJE GRZEWCZE

PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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Rysunek:

Branża:

Rys. Nr:

Projekt:

1:100
Skala:

Sprawdzający: inż. Paweł Brzeźny
upr. MAP/0092/PWOS/06

RZUT PODDASZA

Opracował: mgr inż. Adam Plewa

PRZEWÓD ZASILAJACY CO
PRZEWÓD POWROTNY CO

GRZEJNIK LAZIENKOWY RUROWY

LEGENDA:

OPIS POMIESZCZEN

PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

POMPA

G2

ROZDZIELACZ MIESZKALNIOWY
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GRZEJNIK PŁYTOWY KERMI THERM X2
...W

3-6

3-22  POKÓJ

3.22 20°C 1600 W

3-23

3.23 20°C - W


